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307.1 přeložka dešť.kan. BE 1200 (Akademie)

307.4 přepojení dešť. kan. (ŘSD) do BE 1200

BE 1200 (Akademie)

= prodloužení vodovodu PE90

302.1 splašk. kan. 
308.1 přeložka vod. přípojky

308.3 přeložka vod. Li 200

308.2 přeložka vod. OC 1000

DN 200 na Sádkách

307.2 přeložka dešť.kan. DN 200 Na Sádkách
307.3 přeložka dešť.kan. ŘSD

302.2 splašk. kan. 

308.7 přeložka PE90(2000)

308.5 ukončení vod. PE 110 - PH

308.2 přeložka vod. 

shybka pod 2x stáv. kan.

308.6 ukončení Li 80 (1972) - PH

308.4 propojeno s Li 200 (2009)

308.2 přeložka vod. Li 800

303.1  dešť.kan. 

303.2  dešť.kan. 

308.2 přeložka vod. OC 1000

303.3 dešťová kan. 

305.2 přeložka kan. BE400 

308.2 přeložka vod. OC 1000

303.3 dešťová kan. 

308.4 vodoměrná šachta 

308.4 přeložka vod Li 200 1985

305.1 přelžoka kan. BE 900

302.3 splašk. kan. 
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308.4 přeložka vod Li 200 (1956)

odvodnění plochy u vstupní brány N

303.4 dešť. kan. 

304.2  vodovod 

304.2  vodovod  - p
ropoj

302.4. splašk.kan. 

303.5 dešť.kan. 
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 d
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304.3  vodovod 
302.5 splašk.kan. 

303.7 dešť.kan. 

303.7 dešť.kan. 

propojení rybníků

stá
v. 

po
že

rák
 ob

no
vit

Li 800 - napojení

308.2 přeložka vod. Li 800 obnova ve stávající trase

propoj 308.2 a 304.3 

304.3  vodovod  

OC 1000308.2 přeložka vod. 

304.1 vodovod 

302.7 splašková kan. 

303.9 dešť.kan. 

304.1 vodovod 
302.7 splašková kan. 
303.9 dešť.kan. 

304.1 vodovod 

302.7 splašková kan. 
303.9 dešť.kan. 

303.9 dešť.kanalizace

308.2 přeložka vod. Li 800
304.1 vodovod 
302.7 splašková kan. 
303.9 dešť.kan. PVC600

přeložka vodoměrné šachty
308.9 vodovod 

308.9 přepojení přípojky Tesco PE 225

zrušení vodoměrné šachty
308.9 přepojení přípojky Tesco

na stávající kan. přípojku BE 800
308.9 přepojení přípojky Tesco

303.10 dešť.kan. 

304.1 vodovod 
302.7 splašková kan. 

napojeno na stáv. kan. BE 1650

303.11 dešť. kan. přepad z RN do řeky

302.8 splašk.kan. PVC600

(po ověření možnosti gravit. napojení)

305.5 přeložka jednot.kan. BE 1600

308.2 přeložka vod. Li 800
304.1 vodovod 
přeložka vod. šachty

přeložka vod. šachty

308.2 přeložka vod. Li 800
304.1 vodovod 

308.2 přeložka vod. OC 800

304.6 vodovod 

308.2 přeložka vod. OC500
304.1 vodovod 

propojení s vodovodem Li 300
308.2 přeložka vod. OC500

302.10 splašk.kan.

305.5 přeložka JK (sběrač D) BE 1650

304.6 vodovod 

odtok regulovaným odtokem do v.t. Vltava

304.6 přípojka pro aquapark

přespádování

305.6 přeložka kan.

nepodmíněná ve stávající trase
308.2 obnova vod. OC500

308.2 přeložka vod. OC500

308.2 napojeno na OC500

304.7 vodovod 

302.12 splašková kan. 

303.16 dešť.kan. 

303.15 dešť.kan. 

305.7 přelozka kan.

nově veřejná kanalizace

nově pro veřejnouj potřebu

305.9 přeložka jednot. kan. 

304.9 vodovod 

305.8 přeložka jedn.kan. DN1500 (1974)

305.9 přeložka areál. kan. 

308.10 přeložka areál. vodovod PE 160

přeložka vodovodu ET 100 (1972)
308.11 přeložka vod. ET 100
vč. přepojení přípojek

305.10 přeložka jedn.kan. BE 300, BE 400

přeložka přípojky PE 32 z J. Boreckého
308.10 vodovod PE 160

305.8 propojení 305.8, 305.9 a 305.17

přeložka areál.kan.
305.9 přeložka jednot. kan. 

305.11 přeložka 

305.12 zkrácení kan. DN300

302.6 splašk.kan. 

302.16 splašk.kan. 

stá
v. 

vrt

stá
v. 

če
rp

án
í d

o r
yb

ník
a

305.13 přelžoka kan. min. DN 

304.11 vodovod 

302.15 splašková kan. 

303.12 dešť.kan. 

napojení na jedn.kan. BE 1650

307.1 přeložka dešť.kan. BE 1200 

DN-B

DN-C

DN-D

DN
-A

DN
-A

DN
-A

DN-A

DN-E

DN-E

DN-F

DN-J

DN-K

DN-K

DN-M

DN-M

DN-U

DN-Q

DN-T

DN-R

DN
-S

DN-S

DN
-L

DN-G

302.17 splašk.kan. 

304.12 vodovod 

obnova VŠ
308.12 vodovod 

305.14 přeložka sběrač D1 BE1200

napojení na sběrač D
305.14 přeložka sběrač D1 BE1200

napojeno na OC 500304.12 vodovod 

vodovodu OC500
308.12 přeložka 

308.2 přeložka vod. OC500

303.11 odvodnění střech a 

zpevněných ploch aquaparku 

305.15 přeložka ŽB800 (min. DN800)

302.11 splašk.kan.

303.13 dešť.kan.

DN
-G

shybka pod jedn.kan.

303.13 dešť.kan.

303.13 dešť.kan. 

přepojení stáv. dešť.kan.
303.13 dešť.kan. 

přeložka el. vedení ČEVAK

302.10 splašk.kan.

303.13 dešť.kan.

stáv. dešť. kan. parkoviště
poměrů možno přepojit
po ověření výškových 

jednot.kan. BE 300 (1976)

obnova armaturní šachty
308.2 přeložka vod. Li 800

308.13 přeložka vod. Li 150

dešťovou kanalizaci z parkoviště OD Tesco možno přepojit do nové dešť. kan. 303.9 (po ověření účelu využití a po ověření výškových poměrů)

308.9 přepojení přípojky PE 160

304.3  vodovod  

výstaviště do nové kanalizace
302.7 přepojení stáv. kan.

přepojení uličních vpustí
303.11dešť. kan. přepad z RN do řeky

přeložka vodoměrné šachty

308.9 přepojení přípojky Tesco PE 225přepojení PE 225

DN-O
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303.7 dešť.kan. 

(také ostatní prokázané pouze 

dešť. větve areálové kanalizace)

přepojena bude pouze dešť. kan.

303.7 dešť.kan. 

303.7 dešť.kan. 

vyústění RN

303.7 dešť.kan. 

čerpací jím
ka

303.7 dešť.kan. 

shybka pod jednot. kan. BE 1650 (305.5)
303.11dešť. kan. přepad z RN do řeky

pod jednot. kan. BE 1650 (305.5)

303.5 dešť.kan. shybka 

303.5 dešť.kan. vyústění 

DN-P

305.20 obnova jednot. kan. BE 1000 (1956)

305.16 obnova odlehčení BE 1000 (1955)

308.6 přeložka Li 80 (1972)

307.2 přeložka dešť. kan.

308.2 vodovod Li 800

úsek obnovy ve stávající

trase

305.8 přeložka jedn.kan. DN1200 (1974)

DN-J

304.9 vodovod 

DN-J

DN-J

v trase rušené vod. přípojky
308.11 přeložka vod. ET 100

305.8 přeložka jedn.kan. DN1500 (1974)

305.8 přeložka jedn.kan. DN1500 (1974)

304.12 vodovod 

302.14 splašk.kan. 

302.7 splašková kanalizace

DN-S

napojení do v.t.
303.14 dešť. kan.

303.14 dešť. kan.

307.5 přeložka dešť. kan. DN 500

(odvodnění sídliště Vltava)303.17 dešť. kan. 
přepojení dešť.kan.

307.5 přeložka dešť. kan. DN 500

303.18 dešť. kan.

303.19 dešť. kan.

303.19 dešť. kan.

přepadová vpust
retenční průleh

přepadová vpustretenční průleh

přepadová vpustretenční průleh

přepadová vpustretenční průleh

přepadová vpustretenční průleh/dešť.kan.

přepadová vpustretenční průleh/dešť.kan.

přepadová vpustretenční průleh

303.20 dešť.kan.

přepadová vpust
retenční průleh

DN
-G

DN-G

DN-G
DN-G

DN-G

303.19 dešť. kan.
303.19 dešť. kan.

303.19 dešť. kan.

303.19 dešť. kan.

303.19 dešť. kan.

303.19 dešť. kan.

DN-H

DN-H

DN-H DN-H

305.17 přeložka jedn. kan.

DN-J

DN-J

DN-J

DN-J

DN-K

DN-K

DN-K

DN-K

DN-K

DN-K

DN-J
DN-J

bezp. přepad z rybníku

přepadová vpust
retenční průleh

z parkoviště Baumax
SO 303.21 přepojení dešť. vod.

303.22 dešť. kan. 

mezi OD Baumax a Tesco
303.22 přepojení dešť. kan.

302.7 splašková kan. 
303.23 dešť.kan. 

303.23 dešť.kan. 

303.23 dešť.kan. 

303.23 dešť.kan. 

303.24 dešť.kan. 

303.24 dešť.kan. 

303.24 dešť.kan. 

303.24 dešť.kan. 

303.24 dešť.kan. 

303.24 dešť.kan. 

DN
-U

DN
-N DN

-N DN
-N DN

-U

DN
-U

307.1 přeložka dešť.kan. 

DN-T

302.18 splašk. kan. 

vodovod VPS ÚP

vodovod VPS ÚP

vodovod VPS ÚP

vodovod VPS ÚP

vodovod VPS ÚP

vodovod VPS ÚP

vodovod VPS ÚP

vodovod VPS ÚP

305.21 přeložka Dlouhá louka-Na Sádkách302.19 splašk.kan. Dlouhá louka-Na Sádkách

302.19 splašk.kan. Dlouhá louka-Na Sádkách

DN

303.24  dešť.kan. 

přepadová vpust

retenční průleh

křížení shybkou

DN
-C

H

305.14 přepojení přípojek
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Horkovod Na Zlaté stoce - Kaufland
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Napojení na stávající HV

Napojení na stávající HV

Napojení na stávající HV

Napojení na stávající CPS2

Napojení na stávající HV

Napojení na stávající HV

Napojení na stávající HV

Napojení na stávající HV

Napojení na stávající HV

Přeložka teplovodu
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Rušený horkovod

Rušený horkovod

2xPI +DN300 (560)

2xPI +DN300 (560)

2xPI +DN250 (500)

2xPI +DN250 (500)
Napojení na stávající HV

2xPI +DN250 (500)
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A01 200kW

A02 200kW

A03 100kW

A04 100kW

A01* 150kW

A02* 150kW

B01 50kW

A03* 150kW

B01 100kW

B01 100kW

B01 100kW

C01 150kW

C02 150kW
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C04 50kW
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G03* 150kW

G04* 150kW

G05* 200kW

2xPI +DN50 (160)

2xPI +DN40 (140)

H01-04 400kW

H05-07 300kW

H08-09 150kW

CH01-04 400kW

I01 400kW

J05-08 400kW

J01 150kW

J02-04 150kW

2xPI +DN80 (200)

2xPI +DN65 (180)

2xPI +DN50 (160)

K01 200kW

M01 120kW

M02 120kW

M03 200kW

M04 200kW

M05 150kW

M06 120kW

M06* 120kW

N01 350kW

PS N02 50kW
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N03 250kW

PS O01 200kW
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O03 200kW

2xPI +DN65 (180)
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PS

P01 50kW

P02 100kW

P03 50kW

P04 50kW
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P07 50kW

P08 50kW
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2xPI +DN40 (140)

R01 450kW

R02 250kW

R03 200kW

R04 250kW

Q01 450kW

S01 550kW

S02 300kW

S03 700kW

T01 250kW

T02 150kW
T03 150kW

U01 600kW

K02 200kW
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